S& kontrollerar du dina Avstiangningsventiler

Stang Avstangningsventilen A innan vattenmataren. Oppna dérefter en hushallskran. Om mataren
star stilla och kugghjulet inte snurrar och inget vatten kommer i kranen fungerar ventilen. Oppna
Avstangningsventil A och stang Avstangningsventil B och utfér samma procedur igen.
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Det finns ett antal olika avstangningsventiler till vattenmatare. Om du har
en avstangningsventil med markning LK580, LK581 och LK582 ar de ej
godkanda langre. De MASTE bytas innan vattenmatarbytet sker.

Hur atgardar jag brister i min VA-installation

Om du behdver &tgarda brister i din VA-installation, t.ex. for att byta ventiler kontakta Kundcenter
for att avboka ditt matarbyte. Kontakta sedan en rorlaggare for att atgarda bristerna. Behover
vattnet sténgaé i gatan kontaktar rorlaggaren kundcenter for att boka tid. Matarbytet sker i samband
med detta arbete.

Mer information hittar ni pa: www.ystad.se/boende--miljo/vatten-och-avlopp/




